
วธีิตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศฟูจิตสึระบบอนิเวอร์เตอร์

การตรวจสอบ มอเตอร์พดัลม ( Fan Motor )

กรณ ี:
ค่าความต้านทานระหว่าง สายสีแดง – สายสีด า น้อยกว่า 300 KΩ
แสดงว่ามอเตอร์พดัลมช็อต  
ให้เปลีย่น มอเตอร์พดัลม พร้อมกบัแผงควบคุม 

วดัค่าความต้านทานระหว่าง
สายสีแดง – สายสีด า 
ค่าความต้านทาน มากกกว่า 300 KΩ

ก่อนเช็คให้ :
1. ตัดระบบไฟฟ้า 
2. ถอดซ็อคเกต็ มอเตอร์พัดลม ออกจากแผงควบคุม 

การวดัค่าความต้านทานมอเตอร์ :
กรณถ้ีาวดัคร้ังแรกแล้วอ่านค่าไม่ได้ที่   
โอห์มมิเตอร์ ให้ท าการสลบัสายมเิตอร์
และวดัใหม่อกีคร้ัง

FUJITSU GENERAL (THAILAND) CO., LTD. 




