
วธีิตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองปรับอากาศฟูจิตสึระบบอนิเวอร์เตอร์

การตรวจสอบ ดีซี. คอมเพรสเซอร์มอเตอร์ ( DC. Compressor motor ) 

วดัค่าความตา้นทานขดลวด
* ขณะท่ีคอมเพรสเซอร์ไม่ร้อน

คู่ท่ี 1 U-V 
คู่ท่ี 2       U-W
คู่ท่ี 3       V-W

ค่าความตา้นทาน
ประมาณ 0.5 – 1.1 โอห์ม

กรณ ี:
ค่าความต้านทานขดลวดผดิปกติ  หรือ ไม่เท่ากนัทุกคู่ 
หรือ ช็อต หรือ ขาด 
ให้เปลีย่น คอมเพรสเซอร์ 

ก่อนเช็คให้ :
1. ตัดระบบไฟฟ้า 
2. ถอดสายหัวหลกัออกจากคอมเพรสเซอร์ 
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